综合布线系统安装要求
[bookmark: _Toc279683685][bookmark: _Toc279758074]1.1 工作区安装
信息插座一般安装在墙面，使用86型加深金属暗装的底盒或个别明装86型底盒。特殊场合，如大厅等考虑设置地插。
信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离，信息插座和电源插座的低边的沿线距地板水平面30cm。如下图所示：
[image: ]

考虑到实际施工中有可能出现的问题，将对模块留有3%的冗余。
设计底盒安装位置时，要及时与室内装修队沟通，在室内装修前将底盒布放好，避免出现重复施工、二次施工等现象。

[bookmark: _Toc279683686][bookmark: _Toc279758075]1.2 垂直/水平布线安装
水平布线系统通常采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架,而没有采用过线箱方式。因为这种方式更加适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架，是一种闭合式金属桥架，安装在吊顶内，从弱电竖井引向设有信息点的房间，在由预埋在墙内的不同规格的铁管，将线路引到墙上的暗装铁盒内。
综合布线系统的水平布线是放射型的，线路量大，因此线槽容量的计算很重要，按照标准的线槽设计方法，应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量，即可采用以下简易方式来计算其大小： 
槽（管）截面积=（n×线缆截面积）/（7 0 %×（4 0～5 0％ ））
n：表示用户所要安装的多少条线（已知数）； 
槽（管）截面积：表示要选择的槽管截面积
线缆截面积：表示选用的线缆面积
7 0％：表示布线标准规定允许的空间；
40%-50%：表示线缆之间浪费的空间
以上计算方法的管槽按要求留有较多的余量空间，在实际工程中可根据具体情况也可适当多容纳一些线缆。
[image: 中8]
线槽的材料为冷轧合金板，表面可进行相应处理，如镀锌、喷塑、烤漆等，线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，线槽需配以相应规格的分支配件，以提供线路路由的转弯自如。
为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端，金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接，然后接地，如不能确定信息出口准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到信息出口。
垂直桥架主要是安装在弱电竖井内，自下而上，贯通整个大楼；安装时，桥架应固定在墙面上，要求桥架为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接；
[image: gcs]桥架底面或左右壁要求冲穿线环，提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤。根据布
线标准，要求每隔600mm高度冲一排（每排均布4个穿线环），见右图，要求没有毛刺；
垂直桥架要与各楼层的水平桥架连接，并且要与各楼层配线间高架地板下的桥架连接；
特别提醒：	根据综合布线系统的穿线工艺，要求桥架的内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的3倍；桥架转弯处应采用弧线形弯头或折线型弯头，以免发生线缆直角转弯的现象。桥架连接处要求通过接地线彼此连接；桥架施工时间应在内装潢期间，与装修、强电或其他工程协调进行；
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桥架的安装可因地制宜。其安装的范围如下：
· 在管道上架空敷设；
· 楼板和梁下吊装；
· 室内外墙壁、柱壁、露天立柱和支墩、隧道、电缆沟壁上侧装。
[bookmark: _Toc279683687][bookmark: _Toc279758076]1.3 建筑群子系统安装
建筑群子系统通常涉及两幢上的建筑，其布线距离通常在3KM以内。在建筑群子系统中不仅要考虑同一建筑内各楼层及各房间的线缆敷设，还应该考虑不同楼宇之间连接问题并同时应照顾到各建筑内部原有的网络接入。
在建设群子系统的设计中首先应当考虑的是建筑连接与入口，无论是架空走线还是直埋走线，线缆路的起点和终点几乎与建筑相连的。这些线路相互之间必须保持隔离以免与人、车辆及供电服务线路发生接触。
建筑群子系统常用的敷设方式为架空、直埋、线缆沟。

[bookmark: _Toc279683688][bookmark: _Toc279758077]1.4 配线架附近的环境要求
由于配线架使用管理子系统，因此它是整个布线系统的核心。它的布局、选型及环境条件的考虑是否恰当，都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护、使用的灵活性。在此，将对此提出以下建议：
· 室内照明不低于150Lx；
· 系统是无源布线系统，本身不需要电源。但为了保证在安装、测试及今后维护时可能使用电源，建议安装若干电源插座，每一个电源插座容量不小于300W。
· 根据该楼网络设备对电源的实际需求，配备能够满足使用需要的电源系统（包括UPS系统）；
· 配线架应尽量靠近弱电竖井，以方便布线并节省投资；
· 配线架旁的网络设备所在地的环境工作温度应保持在18-27℃之间；
· 配线架旁的湿度应保持在30%-50%之间；
· 为确保配线架上各种插座工作性能良好，要求配线间内具有良好的通风，并做到室内无尘；
· 为施工及维护方便，建议楼层配线间的尺寸大于10平方米(布线系统)。
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